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13,618 SUS304TP 300A×Sch20s(φ318.5×6.5t)

支間長　8,100 2,9782,540

10,500 1,1781,940
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ベローズ型伸縮管

伸縮量  常　時　± 20mm

　　　  地震時  ± 90㎜

落橋防止装置

橋軸方向PCケーブル

落橋防止装置

橋軸直角方向アンカーピース

落橋防止装置

橋軸方向アンカーピース

不凍急排形空気弁φ25

SUS 304

スチフナー

SUS 304

リングサポート

SUS 304

沓：絶縁沓(Ⅰ型)

SUS 304

歩行防止柵

n=2,SUS 304

防護コンクリート

800W×1300L×1300D

FCD製 伸縮可とう管φ300

GX形 U×S,h=200mm

接合用部品付き

メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)
FCD製 伸縮可とう管φ300

GX形 U×S,h=200mm

接合用部品付き

メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

2
0°

0'

2
5°

0'

防護コンクリート

□800×800

GL(想定)

13,618 SUS304TP 300A×Sch20s(φ318.5×6.5t)

支間長　8,100 2,9782,540

10,500 1,1781,940

1,8001,000940
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(2,000) 橋台前面距離　7,700 (1,700)

(300)1,400

支承縁端距離 400 1,000
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ベローズ型伸縮管

伸縮量  常　時　± 20mm

　　　  地震時  ± 90㎜

落橋防止装置

橋軸方向PCケーブル

落橋防止装置

橋軸直角方向アンカーピース

落橋防止装置

橋軸方向アンカーピース

不凍急排形空気弁φ25

SUS 304
スチフナー

SUS 304

リングサポート

SUS 304

沓：絶縁沓(Ⅰ型)

SUS 304

歩行防止柵

n=2,SUS 304

防護コンクリート

800W×1300L×1300D

FCD製 伸縮可とう管φ300

GX形 U×S,h=200mm

接合用部品付き
メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

FCD製 伸縮可とう管φ300

GX形 U×S,h=200mm

接合用部品付き
メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

防護コンクリート

□800×800

600

1,400

700 700

450450

4
5
3

4
2
0

530

2
2
0

落橋防止装置

橋軸方向PCケーブル 落橋防止装置

橋軸直角方向アンカーピース

リングサポート

SUS 304

沓：絶縁沓(Ⅰ型)

SUS 304

円形空洞型枠

φ150,L=0.3m

300A SUS3034TP

(φ318.5×6.5t)

GL(想定)

平  面  図
S=1:50

断  面  図
S=1:20

側  面  図
S=1:50

　　　外　面 : 埋設部のみポリウレタン被覆とする。
　　　内　面 : 無塗装とする。
４．塗覆装
　　（３）　異形管の製作寸法は、水輸送用塗覆装鋼管の異形管JIS G 3443-2による。
　　　　　・ステンレス鋼棒　　　　　　　　　JIS G 4303
　　　　　・冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼材　JIS G 4305
　　　　　・熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼材　JIS G 4304
　　（２）　その他の鋼材は以下に挙げる規格もしくはこれらに準ずるものを用いる。
　　（１）　鋼管は配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G 3459による。
３．適用規格
　　　特に示さない限り、使用する材質はSUS304とする。
２．使用材質
　　　特に示さない限り、寸法はmm単位とし、（　）内寸法は実長とする。
１．表記単位

《特記事項》

※．製作の際は現地調査の上、寸法等を決定のこと。

５．製品の品質保証は、日本水道協会の検査合格品とする。
６．設計照査、製作、施工は日本水道鋼管協会の指針に準拠、属するものとする。

（一端固定一端可動パイプビーム形式）

本管 SUS304TP 300A

手呂橋水管橋概略図
図示

下 呂 市 東 上 田 地 内 外

下　　呂　　市
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手呂橋水管橋概略図

図面番号

縮  尺

図 面 名

工事箇所

業 務 名 低区配水池更新基本設計・低区配水池送水管更新概略設計業務 

号葉の内20 17

1工区
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ベローズ型伸縮管

伸縮量  常　時　± 15mm

　　　  地震時  ± 75㎜

落橋防止装置

橋軸方向PCケーブル

落橋防止装置

橋軸直角方向アンカーピース

落橋防止装置

橋軸方向アンカーピース

不凍急排形空気弁φ25

SUS 304

スチフナー

SUS 304

リングサポート

SUS 304

沓：絶縁沓(Ⅰ型)

SUS 304

歩行防止柵

n=2,SUS 304

FCD製 伸縮可とう管φ300

GX形 U×S,h=200mm

接合用部品付き

メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

FCD製 伸縮可とう管φ300

GX形 U×S,h=200mm

接合用部品付き

メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

防護コンクリート

1500W×1500L×800D

防護コンクリート

1500W×1500L×800D

防護コンクリート

□600×600

防護コンクリート

□600×600

DL=437.00

10,400 SUS3034TP 300A×Sch20s(φ318.5×6.5t)

支間長　4,900 3,3002,200

1,500 7,400 1,500

1,800

(1,600)橋台前面距離　4,600(1,400)
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支承縁端距離 300 1,000
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ベローズ型伸縮管

伸縮量  常　時　± 15mm

　　　  地震時  ± 75㎜

落橋防止装置

橋軸方向PCケーブル

落橋防止装置

橋軸直角方向アンカーピース

落橋防止装置

橋軸方向アンカーピース

不凍急排形空気弁φ25

SUS 304
スチフナー

SUS 304

リングサポート

SUS 304

沓：絶縁沓(Ⅰ型)

SUS 304

歩行防止柵

n=2,SUS 304

防護コンクリート

1500W×1500L×800D

FCD製 伸縮可とう管φ300

GX形 U×S,h=200mm

接合用部品付き
メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

防護コンクリート

□600×600

FCD製 伸縮可とう管φ300

GX形 U×S,h=200mm

接合用部品付き

メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

3,0003,000防護コンクリート
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落橋防止装置

橋軸方向PCケーブル 落橋防止装置

橋軸直角方向アンカーピース

リングサポート

SUS 304

沓：絶縁沓(Ⅰ型)

SUS 304

円形空洞型枠

φ150,L=0.3m

300A SUS3034TP

(φ318.5×6.5t)

断  面  図
S=1:50

平  面  図
S=1:50

側  面  図
S=1:50

　　　外　面 : 埋設部のみポリウレタン被覆とする。
　　　内　面 : 無塗装とする。
４．塗覆装
　　（３）　異形管の製作寸法は、水輸送用塗覆装鋼管の異形管JIS G 3443-2による。
　　　　　・ステンレス鋼棒　　　　　　　　　JIS G 4303
　　　　　・冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼材　JIS G 4305
　　　　　・熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼材　JIS G 4304
　　（２）　その他の鋼材は以下に挙げる規格もしくはこれらに準ずるものを用いる。
　　（１）　鋼管は配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G 3459による。
３．適用規格
　　　特に示さない限り、使用する材質はSUS304とする。
２．使用材質
　　　特に示さない限り、寸法はmm単位とし、（　）内寸法は実長とする。
１．表記単位

《特記事項》

※．製作の際は現地調査の上、寸法等を決定のこと。

５．製品の品質保証は、日本水道協会の検査合格品とする。
６．設計照査、製作、施工は日本水道鋼管協会の指針に準拠、属するものとする。

本管 SUS304TP 300A

20号1号水管橋概略図
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20号1号水管橋概略図

図面番号

縮  尺

図 面 名

工事箇所

業 務 名 低区配水池更新基本設計・低区配水池送水管更新概略設計業務 

号葉の内20 18

（一端固定一端可動パイプビーム形式）

図示

1工区



土工標準図
S = 1:20

φ300管土工

As舗装版取壊し工

表層工(再生密粒度As TOP13)

(DIP(GX) DP=1.2)参考
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φ300 DIP(GX)

管明示ﾃｰﾌﾟ

RC-40

掘　削 仮復旧

軽量鋼矢板

H=2.0m

発生土 9
20
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φ300管土工

As舗装版取壊し工

表層工(再生密粒度As TOP13)

(DIP(GX) DP=0.6)
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φ250 DIP(GX)

管明示ﾃｰﾌﾟ

RC-40

掘　削 仮復旧

発生土 3
2
0
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0

本復旧(半面)

路盤(RC-40)

不陸整正

粒調砕石(M-30)

t=30

舗装本復旧

4
0

1
4
0

仮復旧 本復旧

B

As舗装版取壊し工

不陸整正

(補足材無し)

3
0

1
5
0

W=道路幅半面

表層工(再生密粒度As TOP13)

埋設表示ｼｰﾄ

埋設表示ｼｰﾄ

※φ300mmの土被りは0.6ｍ以上とする。他の埋設物や構造物の土被りを考慮し、
極力、空気溜まりが出来ないよう土被りを設定するものとする。

掘削影響幅は30㎝を標準とする。

掘削影響部の舗装復旧により既設舗装が1ｍ未満の場合は、既設舗装部を残さず舗装復旧すること。

影響幅300

路盤(RC-40)

不陸整正

粒調砕石(M-30)

t=30

舗装本復旧

4
0

1
4
0

仮復旧 本復旧

B

As舗装版取壊し工

不陸整正

(補足材無し)

3
0

1
5
0

W=掘削幅＋影響幅

表層工(再生密粒度As TOP13)

(半面復旧の場合)(影響幅まで復旧の場合)

※舗装復旧範囲は道路管理者と協議のうえ決定すること。
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土工標準図

図面番号

縮  尺

図 面 名

工事箇所

業 務 名

号葉の内20 19

水委第8号 東上田管路耐震化事業発注支援業務



仕切弁筐標準図
S = 1:10

 ▽GL

( DP=1.2)参考
φ300

鉄蓋　H=150

上部 H=150

中部 H=200

下部 H=300

底版 H=40
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( DP=0.6用)参考

浅層埋設空気弁ボックス標準図

( DP=0.7以深用)参考

浅層埋設空気弁ボックス標準図

G.L

6
9
0

2
0
0

1
0
0

3
0
0

4
0

5
0

下 呂 市 東 上 田 地 内 外

下　　呂　　市
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仕切弁筐標準図

図面番号

縮  尺

図 面 名

工事箇所

業 務 名

号葉の内20 20

水委第8号 東上田管路耐震化事業発注支援業務

鉄蓋 H100
ハイジャスター H50

上部 H200

下部 H200

底板 H40

ハイジャスター H50
鉄蓋 H100

上部 H200

下部 H300

底板 H40

( DP=0.6)参考
φ300
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鉄蓋　H=150

下部 H=300

底版 H=40


